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La presente investigación se realiza con el fin de concluir los estudios y recibir el grado 
correspondiente al finalizar la formación profesional en la Universidad Cesar Vallejo 
SAC, esta investigación se desarrolla bajo las normativas de la universidad 




La presente investigación se desarrolla en seis ítems en el primero llamado 
introducción de determina muestra la realidad problemática que se piensa afrontar 
planteando la hipótesis como solución del problema y estableciendo como objetivo el 
desarrollo de un sistema SCADA, se muestra en ella también los antecedentes a esta 
investigación y la teoría relacionada. En el segundo ítem se muestra la metodología, 
que se siguió para realizar la investigación, se determina la población y muestra de 
donde se recogerán los datos, así como los instrumentos métodos y herramientas para 
hacerlo. Establece los métodos de rigor sobre ética que se seguirá, así como la 
confiabilidad que se le da a la investigación. 
 
 
El tercer ítem de mayor contundencia muestra todos los resultados y desarrollo de la 
investigación, aquí se determina realizar los objetivos específicos de manera 
individual, logran en su conjunto satisfacer el objetivo general lo que concluye que se 
ha logrado, seguido de esto sigue un cuarto título llamado discusión donde se 
enfrentan los resultados con los aportes que se han generado en cada investigación 
que formaron los incidentes. Por último, los siguientes títulos llamados conclusiones y 
recomendaciones giran en torno a rescatar totalmente los resultados primordiales por 
cada objetivo específico planteado. 
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En la presente investigación se plantea desarrollar un sistema SCADA para el sistema 
contra incendios del Hospital Regional de Lambayeque, el cual se rige a un sistema 
de control y supervisión tradicional, se empieza la investigación realizando un 
inventario de todos los equipos sensores y actuadores que existen en los seis pisos 
del hospital, así como la distribución de tuberías para determinar las acciones de 
control que se han propuesto en ellas mediante válvulas solenoides, el diseño del 
sistema SCADA plantea usar un PLC para la comunicación entre los sensores y 
actuadores y el propio sistema SCADA, este monitoreara varios parámetros del 
sistema, los cuales son la visualización y reset de las luces estroboscópicas, las 
presiones y caudal en las tuberías principales de cada sector en que está dividido el 
sistema contra incendio, y controlara las válvulas solenoides de apertura y cierre total 
también dispuestas en las tuberías principales que distribuyen a cada sector. No se 
realiza una evaluación económica ya que las pérdidas por una catástrofe de este tipo 
no se podrían predecir por lo alto que serían, así que solo se propone el costo de la 
inversión. 
 








In the present investigation it is proposed to develop a SCADA system for the fire 
system of the Regional Hospital of Lambayeque, which is governed by a traditional 
control and supervision system, the investigation is started by making an inventory of 
all the sensor and actuator equipment that exist in the six floors of the hospital, as well 
as the distribution of pipes to determine the control actions that have been proposed in 
them by solenoid valves, the SCADA system design proposes using a PLC for 
communication between sensors and actuators and the system itself SCADA, this will 
monitor several parameters of the system, which are the visualization and reset of the 
strobe lights, the pressures and flow in the main pipes of each sector in which the fire 
system is divided, and will control the opening and closing solenoid valves total also 
arranged in the main pipes that distribute to each sector r. An economic evaluation is 
not carried out since the losses due to a catastrophe of this type could not be predicted 

















La catástrofe que puede ocurrir por un incendio es de medidas desastrosas, 
actualmente se enfoca este problema a tratar de evitar que ocurra, en los hospitales 
aun siendo obligación del personal administrativo mantener prioridad en el 




Un incendio en un hospital en la ciudad surcoreana de Miryang ha causado este 
viernes al menos 37 muertos y decenas de heridos. Los equipos de rescate, que 
necesitaron tres horas para apagar el fuego, aseguran que el número de víctimas 
podría incrementarse al haber 18 personas en estado crítico. Los bomberos lograron 
evacuar a parte de los pacientes que se encontraban en el centro médico en el 
momento del suceso, pero algunos fallecieron durante el traslado. El fuego, según 
apunta la agencia surcoreana Yonhap citando a las autoridades locales, se originó 
alrededor de las 7.30 hora local en la sala de emergencias de la primera planta del 
Hospital Sejong, ubicado en la citada localidad, que se encuentra a unos 280 
kilómetros al sudeste de Seúl. Se desconocen aún las causas del incidente. Las llamas 
no alcanzaron el resto de plantas, pero sí el denso humo tóxico generado por el 
incendio, cuya inhalación se cree que fue la causa de la muerte de la mayoría de las 
víctimas. Las autoridades informaron inicialmente de 41 fallecidos, pero la cifra fue 
corregida horas después. (El País, 2018, parr. 1 parr. 2) 
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No cabe duda que la destrucción que puede genera la ocurrencia de esta catástrofe 
es contundente, ya que no discrimina por ningún motivo el daño que puede causar, 
otra eventualidad de este tipo ocurrió en Turquía: 
 
Un aparatoso incendio quemaba varias plantas de un hospital en el oeste de Estambul 
este jueves, según mostraron imágenes de televisión en directo y de varios usuarios 
en las redes sociales. La cadena NTV informó que los edificios en las cercanías del 
Hospital Educativo y de Investigación Taksim Ilk Yardim en el barrio de 
Gaziosmanpasa estaban siendo evacuados, y los bomberos estaban luchando contra 
el fuego. Todos los pacientes, unas 70 personas, fueron evacuados del hospital. El 
gobernador de la ciudad, Vasip Sahin, dijo a la CNN turca que el fuego fue controlado 
a tiempo y se evitaron víctimas. (La vanguardia, 2018, parr. 1, parr. 2) 
 
Aunque en esta eventualidad no ocurrieron daño directo a las personas el daño 
material fue altísimo y así un daño colateral a la sociedad se presenta por la falta de 





A nivel nacional también se ha sufrido de esta catástrofe en el sector salud. En junio, 
tras el incendio en la galería Nicolini, Essalud trasladó los servicios que ofrecía el 
Hospital Castilla a un local alterno en el Cercado de Lima, ubicado cerca al policlínico. 
La reubicación fue de carácter temporal debido a los riesgos por contaminación en el 
local. El malestar se genera a todos los niveles y las pérdidas económicas son 
cuantiosas en este caso ascendieron a los cerca de 250 mil asegurados adscritos 
(Perú 21, 2017, párr. 2). 
 
Los hospitales son también lugares propensos a sufrir de calamidades de este tipo 
afectando no solo al momento de generarse el siniestro si no después de ocurrido 
como lo registra Rosario su artículo que explica: 
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…que actualmente son 230 mil asegurados adscritos a este policlínico, pero solo 
pueden atender a un promedio de 90 mil pacientes. "La consulta externa se está 
realizando en un centro médico en Lince. Esto al paciente le está causando muchos 
problemas económicos por la lejanía. Las emergencias se están realizando en el 
hospital Grau, que no se da abasto para algunas operaciones". Han transcurrido más 
de 30 días de haberse dispuesto el cierre de este centro médico, debido al incendio y 
los gases tóxicos que hasta hoy se puede oler en la zona. Las autoridades realizaron 
el traslado del Hospital II Ramón Castilla al Centro de Atención Primaria III Piazza, 
ubicado a fuera de la jurisdicción territorial del hospital 
(Perú 21, 2017, parr. 3, parr. 4) 
Local 
El sector salud en Lambayeque se gestiona por la Dirección regional de Lambayeque 
ente que ha provisto dentro de sus normativas indicar como se distribuye la seguridad 
para estos incidentes: 
 
La infraestructura de salud de Lambayeque está conformada por el conjunto de 
hospitales, policlínicos, centros de salud, postas médicas y centros médicos, según 
sea el caso, existentes en el ámbito departamental. Dicha infraestructura es 
administrada por el Gobierno Regional de Lambayeque a través de la Gerencia 
Regional de Salud (Geresa), el Seguro Social de Salud (Essalud), la Fuerza Aérea del 
Perú, la Policía Nacional de Perú y el sector privado. El número de establecimientos 
comprendidos en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud son 181, siendo el de 
mayor categoría y alta complejidad el Hospital Regional de Lambayeque. Este tiene 
una moderna infraestructura y equipamiento de última tecnología para la atención de 
40 especialidades. Cuenta con 168 camas de hospitalización, seis salas de 
operaciones, dos salas de parto, 23 camas en el área de cuidados intensivos, 
consultorios externos, unidad de emergencia, unidad de hemodiálisis, entre otros 
servicios. 
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Hospitales según categoría 
Sobre la infraestructura de salud administrada y operada por Essalud, destacan por su 
relevancia los hospitales Almanzor Aguinaga Asenjo, Luis E. Heysen I, Agustín Arbulú 
Neyra y Naylanp. El Hospital Almanzor Aguinaga tiene categoría de “hospital nacional” 
(nivel IV) y es el de mayor nivel en la región norte peruana, atendiendo a pacientes 
que son referidos de esta parte del país. Próximamente se iniciará la remodelación de 
su infraestructura e implementación de los diferentes servicios con modernos equipos 
y mobiliario 
 
Según esta información la cantidad de establecimiento en la región Lambayeque 










































































Incendios Lambayeque 2017 
 








Según investigación con el cuerpo general de bomberos del Perú existe un promedio 
de 131 incendios en las fechas, tal como se aprecia en el cuadro de estadística, los 
siniestros ocurren aun existiendo la tecnología para monitorear y prevenirlos, como se 
menciona párrafos anteriores, lo hospitales también son propensos a estos desastres, 
y con mayor causal de daño ya que ellos son los que proporcionan los cuidados cuando 
ocurre una desgracia y por ser entes de salud, recomponer la institución para volver a 
prestar servicios no es tarea fácil ya que no solo acabar con el incendio es primordial 



























NARANJO y SALAZAR (2015), en su tesis “Diseño e implementación de un SCADA 
para la vigilancia y control automático del sistema contra incendios, en los laboratorios 
industriales farmacéuticos ecuatorianos Life” cuyo objetivo general fue implementar 
dicha tesis, llegando a las conclusiones que, el sistema como mejor alternativa 
corresponde directamente a las entradas y salidas analógicas como digitales del PLC 
seleccionado, como software de integración usaron el TIA, obtuvieron un 100% de 
respuestas positivas, el no tener todas las tecnologías compatibles obligaron al cambio 
de la tecnología más antigua, se tuvieron que capacitar en temas fuera del control 





Esta tesis fundamenta el uso de tecnología actualizada para que el método SCADA 
tenga hasta el 100% de respuestas positivas, aparte de que se debe tener 
conocimientos sobre los dispositivos a monitorear. 
 
BORBOR (2017), en su tesis “Proyecto e implementación de un método SCADA en 
la transformación de deshidratación de la pulpa del tamarindo”. Para adquirir el rotulo 
de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones cuyo objetivo fue desarrollar un 
sistema SCADA que permita el control y supervisión de las etapas del proceso de 
deshidratación de la pulpa del tamarindo llegando a la conclusión de los resultados de 
la simulación del sistema SCADA permitió variar datos del procesos de deshidratación 
los cuales lo reflejaron de manera experimental en su laboratorio, el sistema SCADA 
desarrollado es amigable y versátil en el cual se puede seguir el proceso de manera 
fácil, realizando una interacción con la parte humana muy simple, además de lograr 
optimizar y facilitar los procedimientos del proceso se adquiere un mejor nivel en la 




El seguimiento mediante el sistema SCADA proporciona opciones en el manejo y 
tomas de decisiones en el proceso, no solo técnicas sino también de manera 
administrativas. 
 
LEYVA (2013), en su tesis “Plan de un método de control para la marcha de limpieza 
de la pared de las botellas y diseño de un sistema de inspección de código impreso en 
botellas producidas en la línea crones”. Para conseguir el rotulo de ingeniero mecánico 
electricista cuyo análisis tiene como finalidad, registrar los elementos que perjudican 
al momento de etiquetar las fechas de vencimiento en las paredes de las botellas de 
las áreas de producción krones 160 de la empresa corporación lindley SA, ubicada en 




El desarrollo que se realizó para la etapa de limpieza de la pared de la botella permitirá 
ejecutar una eficiente limpieza de los residuos que contienen las botellas. Para mejorar 
el proceso de codificación se realizó la automatización del proceso de limpieza de la 
pared, y del proceso de secado de la pared además se sugirió la utilización de dos 
formatos para mejorar el proceso de impresión. 
 
Aporte: 
La implementación del sistema SCADA mejora el proceso, cuya mejora se puede 
medir por medio de los resultados. 
 
ARTEAGA, ONOFRE y SOLACHE (2009), en su tesis “Método automático de alarmas 
por localización de fuego y/o atmosferas peligrosa (SAAFAR) para la terminal de Gas 
Licuado II, en Pajaritos Veracruz” para conseguir la certificación de ingeniero en control 
y automatización cuyo objetivo general fue establecer los requerimientos de la 
instrumentación para implementar un sistema de alarmar por detección de fuego y/o 
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atmosferas riesgosas, aplicando la normativa vigente durante la investigación y con 
ello conseguir confiabilidad, para garantiza la seguridad de los recursos materiales y 
humanos, está investigación no fue sencillo por la normatividad vigente durante la 
investigación ya que siguen normas muy estrictas considerándose un método 
instrumentado de seguridad constituido tanto por un método de gas y fuego y un 
sistema contra incendios los cuales requieren estar comunicados entre sí. 
 
Aporte: 
La automatización en los sistemas contra incendios se complica debido a la 
normatividad vigente y al complemento con otros sistemas de protección, la proyección 
del sistema completo es indispensable para proporcionar al 100% las conclusiones de 
la aplicación de una propuesta de automatización. 
 
SANCHEZ (2011), en su tesis “Proyecto e implementación de un procedimiento de 
automatización para mejorar el producto de carretos en la empresa La Casa del 
Tornillo SRL”. Para conseguir el grado de Ingeniero Electrónico, en el cual su principal 
objetivo fue la implementación del control a nivel automático de la línea de fabricación 
con el fin de mejorar la producción en el cual se alcance 150 horas de trabajo de 225 
horas, lo que nos da a conocer que antiguamente se atrasaba 225 horas en la línea 
de elaboración con una cantidad de ensamble de 1500 carretos y actualmente con la 
implementación del sistema automático, se demora un aproximado de 75 horas en 
ensamblar la misma cantidad economizando 150 horas lo que equivale a 18 días 
aproximadamente, pudiendo confirmar así que al implementar el sistema de control 
automático se ha incrementado la productividad de 0.94 a 3.72. 
El índice de productividad de la empresa surgió en un 33.3% lo que equivale a unos 




La automatización de un proceso mejora la productividad de este, aumentando la 





ROBLES, CAPUTO Y SANCHEZ (2012) en su artículo científico “Planteamiento de un 
procedimiento Scada basado en Labview, implementando el protocolo de 
comunicación inalámbrica ZigBee” presenta un patrón de un procedimiento SCADA 
que emplea las características del Labview y el protocolo ZigBee en cuanto a la 
comunicación inalámbrica para realizar la supervisión y control de los procesos de 
Coagulación y Floculación de una planta de tratamiento de agua potable realizan una 
indagación con diseño experimental que permitió hacer una combinación entre 
software y hardware de manera éxitos. Teniendo como resultados más resaltantes que 
el nivel de supervisión se muestra de acuerdo a las metas establecidas para su 
investigación, para determinar la confiabilidad de los datos obtenidos y transmitidos 
por medio de la tecnología ZigBee se debe tener la tecnología adecuada compatible 
con todo el sistema, además no se requiere una gran demanda de equipos de 
cómputos si la selección de los componentes es la adecuada. 
 
Aporte: 
Los sistemas SCADA no son únicos se puede utilizar una gran variedad de software 
para implementarlos, pero un aspecto muy importante en su diseño no es solo el 
software sino también la comunicación entre el sistema y el proceso, de esto depende 
mucho el éxito del programa. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 
1.3.1 Sistema SCADA 
 
 
SCADA, procede de las abreviatura de Supervisión, observación y operación de Datos 
es decir un sistema SCADA se forma por algún software que acepta la llegada a datos 
de manera remota, así como si control utilizando las herramientas necesarias en cada 
caso, las funciones principales de un sistema SCADA son las de monitorización o 
supervisión cuya tarea es ser la interface a través los niveles de control y de gestión. 
(Penin, 2012, p.30). 
 
Los objetivos de un sistema SCADA son primero la reserva, accesibilidad, sustento, 
ergonomía, misión, flexibilidad, conectividad, es decir el sistema SCADA conlleva a 
una mejora de toma de decisiones desde el punto de optimización del proceso 
mediante su constante supervisión, esto no solo favorece a la maquinaria y 
trabajadores si no que favorece en la gestión que toman los administrativos durante 
los periodos de operación de la maquinaria que pueden ser supervisados desde 
cualquier punto del planeta (Penin, 2012, p.32). 
 
a) Criterios de selección y diseño. 
 
 
La fiabilidad del sistema seleccionado se mide con respecto a la reacción que tiene el 
sistema ante situaciones inesperadas estas reacciones pueden mejorarse con 
tecnología de planteamiento lógicos. Los parámetros que predominan en las 
probabilidades de respuesta son: 
 
Primero tenemos la disponibilidad, que es la medición en la que los parámetros de 
marcha del sistema se alimentan dentro de las definiciones del proyecto. Teniendo 
como pilares fundamentales el hardware siendo este el elemento físico del sistema y 
software siendo la parte no tangible del sistema. (Penin, 2012, p.39). 
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Otro parámetro de diseño es la robustez del sistema ya que este debe mantenerse 
funcionando con tareas mínimas de servicio aun durante el fallo del sistema, es lo 
considerado como planes de contingencia si alguna parte del sistema queda aislada o 
sufre un accidente que medidas tomara el propio sistema para mantener el mínimo de 
control sobre el área influenciada (Penin, 2012, p.40). 
 
El siguiente parámetro es la seguridad, se refiere a la manera de actuar del sistema 
cuando es tratado de influenciar por agentes externos que no son parte del propio 
sistema o del proceso que está controlando, para esto el procedimiento debe aceptar 
establecer tácticas para impedir detectar y defenderse de acciones no deseadas. 
(Penin, 2012, p.40). 
 
Los otro parámetros de diseño son las prestaciones que es el periodo de solución del 
procedimiento durante el crecimiento del desarrollo de trabajo ya que la interacción 
entre los equipos y el personal es mínima el sistema debe estar adecuado a responder 
en el tiempo más breve, la mantenibilidad es decir los tiempos de mantenimiento 
pueden mantenerse en el mínimo si se cuenta con instrumentos de evaluación que 
acceden a realizar labores de sustento (preventivo), cambios y certificar de forma 
simultánea y por ultimo escabilidad concepto relacionado con la posibilidad de ampliar 
el sistema con nuevas herramientas prestaciones y requerimientos necesarios 
determinados después de haberse instalado el sistema SCADA (Penin, 2012, p.41) 
 
b) Arquitectura del sistema SCADA 
 
 
Se divide en tres mandos primero el software de adquisición de antecedentes y registro 
(SCADA), método de adquisición y dominio (sensores y actuadores) y el método de 
interconexión (comunicaciones), el cliente mediante herramientas de visibilizar y 
control tienen llegada al método de control (generalmente un PC) donde establece la 
aplicación de inspección y vigilancia, la comunicación entre estos dos sistemas se 
















Un método SCADA es un software básicamente diseñado para funcionar sobre 
ordenadores en la inspección de un proceso y su fabricación que entrega 
comunicación entre sus mecanismos de campo llamados RTU (final de unidades 
remotas) y el centro de vigilancia MTU (terminal unidad maestra) donde se vigila el 



































1.3.2 Ley de Ohm 
 
 
Es aquella ley adaptada para el cálculo de una inmensidad de necesidades eléctricas 
y electrónicas, la cual difiere la relación que hay entre la tensión, la intensidad y la 
resistencia. Teniendo en cuenta esta ley, podemos deducir que si contamos con un 
circuito eléctrico el cual muestra una resistencia determinada, la intensidad de la 
corriente varía según el cambio de la tensión (Ebel, 2008, p.21) 
 
“Es decir: si aumentamos la tensión, también aumentara la intensidad y si bajamos la 





























U= Tensión y su unidad es el voltio (V) 
R= Resistencia y su unidad es el ohmio (Ω) 









Pirámide de la automatización. 





























































1.3.3 Sensores, transductores. 
 
 
“Dispositivos eléctricos y electrónicos encargados de convertir señales físicas en 
señales eléctricas, para luego ser transmitidas a los sistemas de control para saber así 




“Hay una inmensidad de tipos, para los diferentes empleos en los que se desee utilizar, 
entre los cuales vamos a mencionar a los siguientes: Inductivos, capacitivos, ópticos, 




















































“Hay una inmensidad de aplicaciones en las que se puede utilizar los diferentes tipos 
de sensores, a continuación, mencionamos algunos de estos: Presencia, nivel, 




Igualmente hay una gran variedad de actuadores y en las diferentes marcas, hay 
actuadores neumáticos, hidráulicos, eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, 
imantados, etc. Cuya función principal es la de transformar la energía en trabajo ya 
sea: fuerza lineal o giratoria, desplazamiento lineal o giratorio, capacidad de 
regulación, acumulación de energía y trasporte, aspectos ambientales, costes de 
energía, etc. (Ruedas, 2010, p.36). 
 































































Son tecnologías modernas utilizadas para la vigilancia y monitoreo de las industrias, 
las cuales son fundamentales para lograr llevar a cabo una automatización industrial”. 
Incluyendo dispositivos tales como: Sensores (eléctricos, electrónicos), actuadores 
(hidráulicos o neumáticos), PLC (Controladores Lógicos Programables) Estos 
elementos son utilizados para el control autónomo de las maquinas, procesos 
industriales e interacción con los seres humanos en una planta productiva la cual una 
vez desarrollada recibe el nombre de proceso productivo automatizado (Ruedas, 
2010, p.35). 
 
1.3.6 Controlador lógico programable (PLC) 
 
 
“Comprende una gran variedad de actividad entre las que destacamos las siguientes: 
entradas, procesos, salidas, almacenamiento, temporizadores, contadores, 
comparadores, operaciones numéricas, funciones especiales, comunicaciones, etc.” 
(Ruedas, 2010, p.40). 
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“Hay una variedad de PLC con diferentes sistemas y niveles de funcionamiento y en 












































Proceso productivo automatizado. 
 
 





1.3.7 Sistema de Alarmas Contra Incendios 
 
 
El montaje de mecanismo de Detección y Alarma de incendios tiene como propósito 
primordial, indicar y advertir las condiciones insólitas, citar el auxilio apropiado y vigilar 
las facilidades de los ocupantes para reforzar la seguridad de la vida humana. La 
Detección y Alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o 
humo y a través, de una señal perceptible en todo el edificio protegida por esta señal, 
que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los 
ocupantes (INDECI, 2008, p. 229). 
 
Todas las edificaciones que deban ser protegidas con un sistema de detección y 
















NFPA 72 en lo referente a diseño, instalación, pruebas y mantenimiento. Los equipos 
que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados, en ninguna otra 
regulación. Los sistemas de detección y alarma de incendios deberán contar con 
supervisión constante en el área a la cual protegen, con personal entrenado en el 
manejo del sistema. Los sistemas que reporten las señales de alarma, supervisión y 
avería hacia lugares fuera de la propiedad protegida, atendidos de manera continua y 
que brindan el servicio de monitoreo no será necesario que cuenten con supervisión 
constante en el área protegida (INDECI, 2008, p. 229) 
 
Todo método de detección y alarma de incendios, deberá contar con dos fuentes de 
distribución de energía, de acuerdo con el CNE Tomo V, Capítulo 7. Los circuitos, 
cableados y equipos deberán localizarse protegidos de daños por corrientes inducidas 
de acuerdo a lo establecido en el CNE. Los sistemas de detección y alarma de 
incendios, deberán interconectarse de manera de controlar, monitorear o supervisar a 
otros sistemas de protección contra incendios o protección a la vida como son: 
 
Dispositivos de detección de incendios 
 
 
a) Instrumento de prevención de incendios 
b) Localizador de marcha de método de extinción de incendios. 
c) Monitoreo de movimiento de procedimiento de propagación de incendios. 
d) Válvulas de la red de agua contra incendios. 
e) Bomba de agua contra incendios. 
f) Inspección de ascensores para uso de bomberos 
g) Desactivación de ascensores 
h) Procedimientos de presurización de escaleras. 
i) Procedimientos de administración de humos 
j) Liberación de puertas de evacuación 
k) Activación de método de extinción de incendios 
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Los instrumentos de alarmas resonancia deben ser audibles en generalidad del lugar, 
y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, puesto de control o 
desde los interruptores distribuidos en la edificación. Este montaje de alarma audible 
deberá perfeccionarse con adecuadas señales ópticas, cuando así lo requieran las 
características de los ocupantes del mismo. (INDECI, 2008, p. 229). 
 
Los mecanismo de localización de incendios instantáneos y manuales, deberán ser 
elegidos e instalados de manera de disminuir las falsas alarmas. 
Cuando los mecanismo de detección se encuentren sujetos a deterioros mecánicos o 
vandalismo, deberán contar con una protección adecuada y aprobada para el uso 
(INDECI, 2008, p. 230). 
 
Los mecanismos de detección de incendios deberán estar instalados de forma tal que 
se encuentren constantes de forma independiente de su fijación a los conductores de 
los circuitos. Los instrumentos de detección de incendios deberán ser accesibles para 
el mantenimiento y pruebas periódicas (INDECI, 2008, p. 230). 
 
Exclusivamente es aprobado el montaje de detectores de humo de estación simple 
(detectores a pilas), para usos en edificaciones residenciales y al interior de las 
viviendas. Para elegir y ubicación del mecanismo de detección de incendios deberá 
tomarse en cuenta las siguientes condiciones: 
 
a) Estructura y área del techo. 
b) Elevación de cubierta. 
c) Distribución y espacio del área a proteger. 
d) Propiedad de la incendio de los materiales presentes en el área protegida. 
e) Flujo y desplazamiento de aire. 
f) Limitar centro ambiental 
 
 
Los instrumentos de localización de incendios responsabilidad de ser instalados de 
acuerdo a la información del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Las 
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estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser instaladas en las paredes a 
no menos de 1.10 m ni a más de 1.40 m (INDECI, 2008, p. 230). 
 
Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán compartir en la totalidad del 
área protegida, libre de obstáculo y sencillamente alcanzable. Deberán instalarse 
estaciones manuales de alarma de incendios en el ingreso a cada una de las salidas 
de evacuación de cada piso. Se adicionarán estaciones manuales de alarma de 
incendios que la máxima distancia de recorrido horizontal en el mismo piso, hasta la 
estación manual de alarma de incendios no supere los 60.0 m (INDECI, 2008, p. 230). 
 
Exclusivamente será obligatoria la señalización de las estaciones manuales de alarma 
de incendios que no sean abiertamente visibles y por mandato de la 
Autoridad Competente. Cuando se instalen cobertores en las estaciones manuales de 
alarma de incendios, con el fin de evitar falsas alarmas o para protección del medio 
ambiente, estos deben ser aprobados para el uso por la Autoridad Competente 
(INDECI, 2008, p. 230). 
 
1.3.8 Normatividad en alarmas contra incendio 
 
 
Internacionalmente existe normativa en cuanto a los sistemas contra incendios esta 
normativa se menciona a continuación: 
 
- ISO/CIE 10526 CIE standard illuminants for colorimetry. 
- CIE 15.2 Colorimetry, second edition 
- CIE 54 Retroreflection-definition and measurement 
- IEC 60050-845:1987 International electrotechnical vocabulary (IEV)-Chapter 
845: Lighting 
 
La normativa nacional se adapta a las indicaciones de firmeza que es responsabilidad 
emplear en todos los establecimientos estales, particulares, turísticos, recreacionales, 
lugares de trabajo, productores, comerciales, centros de reunión, locales de 
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espectáculos, hospitalarios, locales educacionales, así como lugares residenciales; 
con el objetivo de ordenar, precaver y disminuir eventualidad, peligros a la salud y 
permitir el registro de las emergencias a través de colores, formas, distintivos y 
tamaños. Los departamentos que tengan disposiciones referentes a señales de 
seguridad con criterios normativos diferentes o no estén justificado en normas técnicas 
ni son de aplicación universal deberán adaptarse a lo establecido a la actual Norma 
Técnica Peruana. Esta Norma Técnica Peruana no es adaptable para la señalización 
del transporte vehicular, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo ni aquellos sectores cuyas 
señales se dirigen por normas específicas (INDECI, 2008, p. 323). 
 
 
1.4 Formulación del problema 
 
 
¿Cómo monitorear las alarmas contra incendio del Hospital Regional de Lambayeque 
ubicado en Chiclayo en el año 2017? 
 
 






El proyecto se justifica científicamente por que se realizara según el método científico 
guiándose de la observación, generando una hipótesis y comprobándola con los 





Se justifica técnicamente ya que se tratará con tecnología actual, de manera más 
eficiente de tal manera que el hombre intervenga en lo mínimo en la interacción del 
proceso de monitoreo del sistema contra incendios del Hospital, logrando además 
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aumentar la eficiencia del sistema, así como disminuir las horas de trabajo de los 




El proyecto se justifica socialmente por dos aspectos, primero de manera general por 
que los siniestros causados por un incendio sobre todo si se sale de control afectara 
no solo a la institución donde se desarrolla (o al área donde se genera) sino también 
a toda la sociedad perjudicando áreas aledañas y lejanas por la propia contaminación 
que genera un siniestro de este tipo (cenizas, calor y alertas). Y de manera más 
específica por que se realiza dentro de un hospital de nivel 5 cuyo funcionamiento 
abastece un gran público de toda la región Lambayeque y aun de lugares fuera de 
esta, lograr el funcionamiento diario de esta institución es de una importancia 






La justificación económica no tiene realce tan contundente como las demás ya que al 
ser un bien del estado no busca ganancias económicas si no sociales, pero si conlleva 
a su justificación económica ya que por el nivel de hospital que cuenta con equipos de 
muy alta denominación económica y la perdida de estos sería un fuerte impacto 




La justificación radia en evitar que se lleve a cabo un incendio ya que estos causan 
una gran contaminación, sumado a esto un incendio en un hospital no solo causa 
contaminación por ser un incendio si no porque al quemarse todos los químicos y/o 
equipos que funcionan con estos no se generara un incendio común y corriente si no 
llevara consigo componentes químicos que aumentarían la contaminación que este 
podría producir. 
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Comité de Seguridad y Salud Ocupacional HRL 
Desde el año 2013 el Hospital Regional Lambayeque cuenta con una unidad de Salud 
y Seguridad Ocupacional que se encarga de brindar protección exhaustiva de la salud 
de sus más de 1000 trabajadores por medio de un método de previsión de 
enfermedades y accidentes ocupacionales y de la eliminación de todos los 
coeficientes y condiciones que forman un peligro para la salud y seguridad en el 
trabajo. 
Este sector cuenta con 9 profesionales entre médicos, enfermeras, psicólogos y 





El Diseño de un Sistema SCADA permite determinar el monitoreo de las alarmas 







Proponer un diseño del sistema SCADA para monitorear las alarmar contra incendio 





- Realizar un inventario de los dispositivos del sistema contra incendios del hospital 
regional Lambayeque para determinar su operatividad. 
- Diseñar un sistema SCADA que controle y monitoree el sistema contra incendios del 
Hospital Regional de Lambayeque. 
- Determinar los gastos del sistema SCADA para el sistema contra incendios del 





2.1. Diseño de la investigación. 
 
 






Descriptivo ya que se determinará tanto el problema como la adquisición de datos de 





Es aplicada de acuerdo a sus resultados ya que están dirigidos a solucionar un 







El prototipo de planteamiento que se utiliza en esta investigación será no experimental 
ya que no se manipularan las variables. 
2.2. Variables, Operacionalización. 
 
 





b) Variable dependiente 














SCADA, proviene de las siglas 
de supervisión, control, y 
adquisición de datos, se 
forman por cualquier software 
que permite el acceso a datos 
de manera realicen un proceso 
(PENIN, 2012,P.30) 
Realizar un inventario de la 
cantidad de sensores 
cantidad de sensores Razón 
Realizar un inventario de la 
cantidad de sensores 
cantidad de actuadores Razón 
Seleccionar los equipos para 
el sistema SCADA 
cumplen con las condiciones / no 
cumplen con las condiciones 
Nominal 
Desarrollar sofware LabView 
cumplen con las condiciones / no 










Consiste en vigilar el 
comportamiento de personas, 
de objetivos, o de procesos 
que se encuentran insertos 
dentro de un determinado 
sistema con el objetivo de 
detectar aquellos que 
interfieren con la conformidad 




Establecer el monitoreo de 
alarmas 
alarma activa/alarma no activa Nominal 
Establecer el control de las 
válvulas 
activo/no active Nominal 
 
 












Tabla de variables 
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Para esta investigación la población y la muestra serán la misma ya que se tomará 
toda la población para registrar los datos que se requiere, la población muestral será 
el sistema contra incendios del hospital regional de Lambayeque. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, autenticidad y 
confiabilidad técnica y acumulación de datos 
 
Entrevista 
Se aplicará esta técnica para obtener de primera fuente (los trabajadores de 
mantenimiento del hospital) las fallas que ha mostrado el sistema contra incendios en 




Se visitará el hospital para el llenado del instrumento de esta técnica, ya que se debe 
cotejar que la instalación real y física que tiene el hospital está de acuerdo lo 
documentado por el personal de mantenimiento del hospital. 
 
Análisis de documentos 
 
 
Se revisarán los documentos correspondientes que se consideren necesarios para 
tomar los datos que se requieran. 
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Instrumentos de recolección de datos 
 
 
Preguntas de la entrevista 
 
 
Estarán dirigidas a recopilar datos del personal de mantenimiento, las preguntas serán 
dirigidas a conseguir los datos de cantidad de fallas, principales puntos de control, 
variables a controlar, estaciones de control y principales perdidas que se ocasionarían 
en caso del siniestro. 
 
Guías de observación 
 
 
Se utilizarán para realizar el registro de los elementos que están instalados en el 
hospital para el sistema contra incendios. 
 
Ficha de análisis de documentos 
 
 
Se empleara para seleccionar información que sea imprescindible de los documentos 
para finalizar la investigación. 
 
Autenticidad y confiabilidad 
 
 
Autencidad: la validez de los mecanismos será dada por la aprobación y juicio de 
expertos del sector, se registrar cada instrumento con la firma de un especialista sobre 
los datos que se requiera recoger con dicho instrumento. 
 
Confiabilidad: la confiabilidad de los instrumentos será dada por el llenado de las 
fichas con registros gráficos. 
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Para el estudio de los distintos datos obtenidos se empleará estadística descriptiva, la 
cual ayuda para analizar el procedimiento de la variable dependiente. El procedimiento 
que se utilizará en este proyecto es el procedimiento deductivo, ya que el resultado de 













El plan de investigación se desarrollara manteniendo la veracidad de los valores que 
se obtengan sin ser alterado mediante el análisis estadístico, el investigador se 
compromete a respetar los reglamentos del hospital respetando la privacidad de los 
participantes que no requieran ser involucrados y registrando los aportes de sus 
autores, se consideran los criterios de la norma del Colegio de Ingenieros del Perú que 
en su código tecnológico y de ética establece que los ingenieros serán neutral y 
verídico en sus investigaciones y declaración o certificación profesionales, así como 
que se esforzaran por incrementar la inteligencia del publico acerca de la ingeniería y 





3.1.- Realizar un inventario de los dispositivos del sistema contra incendios del 
hospital regional Lambayeque para determinar su operatividad 
 
Como primer pasó se determinó el inventario de los equipos, primero se estableció los 
tipos de equipo consolidando una base de datos, se realizó un inventario que se dividió 
en cuatro bloques: 
 
- Caseta de control 
- Equipos de sensores distribuidos en el edificio 
- Equipos de respaldo del sistema contra incendios del hospital. 
- Sistema hidráulico del sistema contra incendios del hospital. 
 
a) Caseta de control 
 
 
Dentro de la caseta de control se establece el cerebro de todo el sistema por eso se 
detalla de manera más específica, el panel de control marca Bosch modelo FPA-5000 









Este módulo permite conectar un lazo LSN a un 
máximo de 254 elementos LSN improved con una 
corriente de línea máxima de 1500 mA o hasta 127 
elementos LSN clásicos, con una corriente de línea 










Este módulo permite conectar un lazo LSN a un 
máximo de 254 elementos LSN improved o 127 
elementos LSN clásicos, con una corriente de línea 









Modulo que permite controlar las sirenas mediante 




Modulo que contiene las baterías para 
funcionamiento durante los periodos de desconexión 









Módulo de contactos de conmutación, de ocho relés 
de conmutación (tipo C) 
que proporcionan contactos de salida sin voltaje. 
Cada uno de los ocho relés dispone de contactos NO 
(abierto normalmente) y NC (cerrado normalmente). 









MPC 5000 Pantalla táctil para el ingreso de ordenes al sistema 1 operativo 
BATERIAS 
Baterías que funciona como sistema de respaldo 




Modulo que para ampliar los contactos abiertos, 
contiene cuatro contactos adicionales. 
3 operativo 
FPA 5000 Tapa de cierre del panel de control 1 operativo 
TELEFONO 
EMERGENCIA 
Teléfono para contacto externo durante alguna 
emergencia ocurrida 
1 operativo 























Figura  9 
 
 






























b) Equipos de sensores distribuidos en el edificio 
 
 
Como resultado de la toma de datos se elaboró el siguiente cuadro que representa el inventario y supervisión de todos los 
























































Es un aparato que está diseñado 
para ser activado en caso de 
incendio puede ser apretando un 
















































































Es una alarma que detecto la 
presencia de humo en el aire y 
emite una señal acústica avisando 














































































P6 –L1 SHO16 
Es un dispositivo de alarma de 
incendio diseñado para responder 
cuando la energía térmica por 
convención de un incendio 
aumenta la temperatura de un 
elemento sensible al calor, estos 













































































W - HSRC 
 
 
Fue diseñado para ser un patrón 
distinto y se utiliza solamente para 










































































Figura  10 
 
Comparativa de los sensores por piso 
 
 
c) Equipo de respaldo 
 
 
En este ítem se considera todo el equipo de respaldo que sirve para apoyar en la 
contingencia, y que no es controlado por la central de control, son dispositivos 





Piso PQS CO2 H2O K G.I.C 
1 105 59 4 3 12 
2 14 36 13 0 6 
3 10 4 4 0 4 
4 8 4 4 0 4 
5 12 4 4 0 4 
6 8 4 4 0 4 
SENSORES DE TEMPERATURA LUCES ESTROBOSCOPICAS 
MÓDULOS DE CAMPO 
SENSORES DE HUMO 
ESTACIONES MANUALES 
PISO 6 PISO 5 PISO 4 PISO 3 PISO 2 PISO 1 
0 
1 2 6 0 
12 2 6 0 6 2 8 0 6 2 8 2 2 
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PQS Extintor de polvo químico seco 
CO2 Extintor de dióxido de gas carbónico 
H2O Extintor de agua desmineralizada 
K Extintor de acetato de potasio 




d) Sistema Hidráulico 
 
 
El sistema hidráulico consta de las tuberías que llevan agua a los aspersores en 
que conforman el sistema de contra incendios, las cisternas de almacenamiento 
que deben ser independientes de las de consumo, los mismos aspersores podrían 
también ser incluidos aquí aunque cabe mencionar que trabajan de manera 
conjunta con los sensores de temperatura, es decir se activan inmediatamente sin 
señal por parte de la caseta de control al censar un incremento de temperatura y 
por ultimo las bombas del sistema que son las encargadas de imprimir presión al 
fluido cuando esta decae y permitir el control de los incendios. 
 
Las bombas, el sistema contra incendio del Hospital cuenta con dos bombas, la 
primera es una bomba Jockey esta bomba es una bomba automática pequeña que 
forma parte del sistema contra incendios se determina como una bomba 
mantenedora de presión su función es justamente, mantener la presión del sistema 
de protección, esta es una bomba que cuenta con un motor eléctrico su sistema de 
funcionamiento es automático. 
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POTENCIA 5 HP 
VOLTAJE 220 V 
FASES 3  
FRECUENCIA 60 Hz 
CAUDAL NOMINAL 9.69 Gpm 
PRESION MAXIMA 363 PSI 
H 80.5 m 
H max 110.6 m 
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La bomba principal es una motobomba cuya función es entrar en funcionamiento 
cuando se suscita un incidente ingresando un gran caudal de agua a las tuberías 
para controlar el siniestro y reducir sus pérdidas, esta se mantiene apagada todo el 



















































Figura  12 
 
 




Las tuberías, la red de tuberías que llevan agua parten de un a manifold de 
distribución, este equipo se establece para focalizar la distribución del fluido aquí 
se mantiene la presión a la que debe estar dicho fluido, en el caso del hospital 
regional. La manifold está construida de tubería de fierro de 8 pulgadas de diámetro, 
























Figura  13 
 
 





























Diagrama unifilar de la manifold de distribución 
 
 
Las tuberías recorren todo el hospital manteniendo la presión requerida para el 
funcionamiento de los aspersores, su distribución parte de la manifold con tuberías 
de 4 pulgadas se reparte reduciendo su diámetro en 2 pulgadas, 1.25 pulgadas, y 
1 pulgada para el ingreso a los aspersores. 
 
La funcionabilidad de los equipos e instalación del hospital no está en duda ya que 
al ser un edificio del estado y de gran contundencia en inversión social, se mantiene 
la operatividad como necesidad básica, según lo conversado con el equipo de 
mantenimiento, el sistema SCADA buscara mejorar el control y facilitar el monitoreo 
del sistema contra incendios ya que el funcionamiento de todo el sistema es óptimo. 
 
























3.2.- Diseño del sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA) 
 
 
Para el diseño del sistema SCADA se deberá determinar primero sus funciones y 
ser específico en que va a realizar el sistema, por lo que se detalla a continuación: 
 
- Monitoreo. – el sistema se establecerá para realizar la vigilancia es decir la 









Estación manual 55 


































































Estas se controlan desde la central contra incendios del hospital, pero no se hace 
el control de cada una de manera independiente, este control se realiza por 
bloques, criterio que también se tomara en cuenta con nuestro sistema SCADA ya 
que se plantea conectarlo a la central, y que trabaja en conjunto con ella. Para ellos 

































































En cuanto a los actuadores que se van a monitorear serán las luces 









































El sistema de aspersores se monitoreará indirectamente, se hará a través de las 
tuberías, en la manifold existen tres detectores de flujo que serán registrados por el 
sistema SCADA. 
 
Se agregará un sensor de presión en la salida de cada piso en cada estación 

























Figura  15 
 
























Figura  16 
 
 
Estación central de rociadores 
 
 
Se puede apreciar que en cada estación de control de rociadores (ECR) existe un 
detector de flujo que también deberá ser monitoreado por el sistema, además de 
esto se colocará por sector un sensor de presión para controlar los aspersores, 













1 7 1 
2 4 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 2 2 













































- Control. – solo se controlará el fluido de agua durante un incidente, al 
sistema por sector se le adecuaran válvulas solenoides para apertura y cierre del 















En cuanto a las sirenas y luces estroboscópicas solo se controlará el reset que 
tienen al determinarse la causa del incidente. 
 
SELECCIÓN DEL PLC 
 
 
Para la selección del PLC se requiere establecer cuantas entradas y salidas 
digitales y/o analógicas se requiere, las entradas son obtenidas por sensores 
(mecánicos, eléctricos y/o electrónicos) que determinan el comportamiento del 
proceso. 
Las señales electrónicas con que brindan los sensores para identificar problemas 
se generalizan en dos tipos, señales analógicas la cual es una señal que varía de 
forma continua a lo largo del tiempo. La mayoría de las señales que representan 
una magnitud física (temperatura, luminosidad, humedad, etc.) son señales 
analógicas. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un 
intervalo de tiempo, en cuanto a las señales digitales no pasa lo mismo, estás tiene 
dos valores establecidos, se asemeja a un pulso, se comprende en su mayoría 
como un sistema binario, se dice que existe un 1 cuando se genera un pulso, y 0 








































































ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
1 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
PRIMER PISO A DIGITAL 
2 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
PRIMER PISO B DIGITAL 
3 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
SEGUNDO PISO DIGITAL 
4 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
TERCER PISO DIGITAL 
5 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
CUARTO PISO DIGITAL 
6 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
QUITO PISO DIGITAL 
7 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
SEXTO PISO DIGITAL 
8 SENSOR DE PRESION SECTOR A ANALOGICA 
9 SENSOR DE PRESION SECTOR B ANALOGICA 
10 SENSOR DE PRESION SECTOR C ANALOGICA 
11 SENSOR DE PRESION SECTOR D ANALOGICA 
12 SENSOR DE PRESION SECTOR E ANALOGICA 
13 SENSOR DE PRESION SECTOR F ANALOGICA 
14 SENSOR DE PRESION SECTOR G ANALOGICA 
15 SENSOR DE PRESION SECTOR H ANALOGICA 
16 SENSOR DE PRESION SECTOR I ANALOGICA 
17 SENSOR DE PRESION SECTOR J ANALOGICA 
18 SENSOR DE PRESION SECTOR K ANALOGICA 
19 SENSOR DE PRESION SECTOR L ANALOGICA 
20 SENSOR DE PRESION SECTOR M ANALOGICA 
21 SENSOR DE PRESION SECTOR N1 ANALOGICA 
22 SENSOR DE PRESION SECTOR N2 ANALOGICA 
23 SENSOR DE PRESION SECTOR O1 ANALOGICA 
24 SENSOR DE PRESION SECTOR O2 ANALOGICA 
25 DETECTOR DE FLUJO PISO 1 ANALOGICA 
26 DETECTOR DE FLUJO PISO 2 ANALOGICA 
27 DETECTOR DE FLUJO PISO 3 ANALOGICA 
28 DETECTOR DE FLUJO PISO 4 ANALOGICA 
29 DETECTOR DE FLUJO PISO 5A ANALOGICA 
30 DETECTOR DE FLUJO PISO 5B ANALOGICA 
31 DETECTOR DE FLUJO PISO 6A ANALOGICA 
32 DETECTOR DE FLUJO PISO 5B ANALOGICA 
 
 





























































ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN TIPO DE SEÑAL 
1 RESET DE ALARMAS SECTOR A DIGITAL 
2 RESET DE ALARMAS SECTOR B DIGITAL 
3 RESET DE ALARMAS SECTOR C DIGITAL 
4 RESET DE ALARMAS SECTOR D DIGITAL 
5 RESET DE ALARMAS SECTOR E DIGITAL 
6 RESET DE ALARMAS SECTOR F DIGITAL 
7 RESET DE ALARMAS SECTOR G DIGITAL 
8 RESET DE ALARMAS SECTOR H DIGITAL 
9 RESET DE ALARMAS SECTOR I DIGITAL 
10 RESET DE ALARMAS SECTOR J DIGITAL 
11 RESET DE ALARMAS SECTOR K DIGITAL 
12 RESET DE ALARMAS SECTOR L1 DIGITAL 
13 RESET DE ALARMAS SECTOR L2 DIGITAL 
14 RESET DE ALARMAS SECTOR M1 DIGITAL 
15 RESET DE ALARMAS SECTOR M2 DIGITAL 
16 RESET DE ALARMAS SECTOR N1 DIGITAL 
17 RESET DE ALARMAS SECTOR N2 DIGITAL 
18 RESET DE ALARMAS SECTOR O1 DIGITAL 
19 RESET DE ALARMAS SECTOR O2 DIGITAL 
20 VALVULA SOLENOIDE SECTOR A DIGITAL 
21 VALVULA SOLENOIDE SECTOR B DIGITAL 
22 VALVULA SOLENOIDE SECTOR C DIGITAL 
23 VALVULA SOLENOIDE SECTOR D DIGITAL 
24 VALVULA SOLENOIDE SECTOR E DIGITAL 
25 VALVULA SOLENOIDE SECTOR F DIGITAL 
26 VALVULA SOLENOIDE SECTOR G DIGITAL 
27 VALVULA SOLENOIDE SECTOR H DIGITAL 
28 VALVULA SOLENOIDE SECTOR I DIGITAL 
29 VALVULA SOLENOIDE SECTOR J DIGITAL 
30 VALVULA SOLENOIDE SECTOR K DIGITAL 
31 VALVULA SOLENOIDE SECTOR L DIGITAL 
32 VALVULA SOLENOIDE SECTOR M DIGITAL 
33 VALVULA SOLENOIDE SECTOR N1 DIGITAL 
34 VALVULA SOLENOIDE SECTOR N2 DIGITAL 
35 VALVULA SOLENOIDE SECTOR O1 DIGITAL 
























Aclaración. – para el concepto de las válvulas solenoides, cumple con el mismo 
criterio de la aclaración de la tabla previa, en cuanto a la distribución de las tuberías, 
es decir, aunque en los sectores para establecer las alarmas (luces 
estroboscópicas), se tiene para el piso 3 y 4 dos sectores, para las válvulas 
solenoides en estos pisos solo se tendrá 1 sector por piso o en otras palabras cada 
piso será tomado como un sector. 
 


























SALIDA Digital 36 
 
 
El único criterio que se utilizara es determinar el equipo del cual podamos disponer 
mayor utilidad, es decir del cual se utilice en su totalidad si es posible las entradas 















































































































































































DESCRIPCION TIPO REQUERIDA PLC FALTAN 
ENTRADA 
Digital 7 24 0 
Analógica 25 0 25 
SALIDA Digital 36 16 20 
 
 




Figura  19 
 
 






































































































































Figura  20 
 
 




























Figura  21 
 
 




CAIDA DE TENSION 
 
 
Para determinar la instalación de las válvulas y los sensores de presión se debe 
también establecer el cable que los conectara bien para transportar las señales 
analógicas en los sensores o para determinar el accionamiento de las válvulas 
solenoides cada quien debe seguir un criterio propio. 
 
Primero para los sensores ya que estos trabajan con un rango de voltaje de 0 a 10 
la tensión en la entrada analógica no debe variar a más de 1 volteo por lo que se 
determinara el cable que produzca una variación menor a esta con los siguientes 




































V : caída de tensión (v) 
L : longitud del cable (m) 
R : Resistividad 
S : Sección del cable (m2) 
I : Intensidad 
 
 





Intensidad 1 A 







Longitud 19.52 m 






































mm2 V % 
SENSOR DE PRESION 120 2.5 0.82 0.08 
SENSOR DE PRESION 120 2.5 0.82 0.08 
SENSOR DE PRESION 80 2.5 0.55 0.05 
SENSOR DE PRESION 70 2.5 0.48 0.05 
SENSOR DE PRESION 70 2.5 0.48 0.05 
SENSOR DE PRESION 50 2.5 0.34 0.03 
SENSOR DE PRESION 70 2.5 0.48 0.05 
SENSOR DE PRESION 70 2.5 0.48 0.05 
SENSOR DE PRESION 80 2.5 0.55 0.05 
SENSOR DE PRESION 80 2.5 0.55 0.05 
SENSOR DE PRESION 100 2.5 0.68 0.07 
SENSOR DE PRESION 70 2.5 0.48 0.05 
SENSOR DE PRESION 70 2.5 0.48 0.05 
SENSOR DE PRESION 80 2.5 0.55 0.05 
SENSOR DE PRESION 80 2.5 0.55 0.05 
SENSOR DE PRESION 90 2.5 0.62 0.06 
SENSOR DE PRESION 90 2.5 0.62 0.06 
 
 
Segundo para las válvulas solenoides se tendrá en cuenta que trabajan con 220V, 
y tienen un consumo de 3A, se considerara que según el código nacional de 





Intensidad 3 A 







Longitud 19.52 m 






























































VALVULA SOLENOIDE 120 4 1.54 0.01 
VALVULA SOLENOIDE 120 4 1.54 0.01 
VALVULA SOLENOIDE 80 4 1.03 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 70 4 0.90 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 70 4 0.90 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 50 4 0.64 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 70 4 0.90 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 70 4 0.90 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 80 4 1.03 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 80 4 1.03 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 100 4 1.28 0.01 
VALVULA SOLENOIDE 70 4 0.90 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 70 4 0.90 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 80 4 1.03 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 80 4 1.03 0.00 
VALVULA SOLENOIDE 90 4 1.15 0.01 
VALVULA SOLENOIDE 90 4 1.15 0.01 
 
 
Con lo que se establece que para los señores se usara un cable con 2.5 mm2 de 
























PROGRAMA LADDER PLC 
 
 
El programa se desarrolló en lenguaje ladder, y se establecen los contactos de 
accionamiento para los reset y válvulas solenoides con contactos virtuales ya que 
para estos no hay contacto físico, que serán manipulados por el software LabVIEW, 
con respecto a las entradas el PLC se comportara como el hardware de 
comunicación entre el software LabVIEW y los sensores y actuadores. 
 
El programa para desarrollo en el PLC es el TWIDO, el cual establece elaborar la 





Figura  22 
 





























Figura  23 
 
 























Configuración de los módulos de salidas digitales: 
 
 
Figura  24 
 
Configuración de módulo 16 salidas digitales 

































































ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN ENTRADA 
1 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
PRIMER PISO A %I0.0 
2 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
PRIMER PISO B %I0.1 
3 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
SEGUNDO PISO %I0.2 
4 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
TERCER PISO %I0.3 
5 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
CUARTO PISO %I0.4 
6 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
QUITO PISO %I0.5 
7 
SENSORES HUMO Y 
PULSADOR 
SEXTO PISO %I0.6 
8 SENSOR DE PRESION SECTOR A %IW1.0 
9 SENSOR DE PRESION SECTOR B %IW1.1 
10 SENSOR DE PRESION SECTOR C %IW1.2 
11 SENSOR DE PRESION SECTOR D %IW1.3 
12 SENSOR DE PRESION SECTOR E %IW1.4 
13 SENSOR DE PRESION SECTOR F %IW1.5 
14 SENSOR DE PRESION SECTOR G %IW1.6 
15 SENSOR DE PRESION SECTOR H %IW1.7 
16 SENSOR DE PRESION SECTOR I %IW2.0 
17 SENSOR DE PRESION SECTOR J %IW2.1 
18 SENSOR DE PRESION SECTOR K %IW2.2 
19 SENSOR DE PRESION SECTOR L %IW2.3 
20 SENSOR DE PRESION SECTOR M %IW2.4 
21 SENSOR DE PRESION SECTOR N1 %IW2.5 
22 SENSOR DE PRESION SECTOR N2 %IW2.6 
23 SENSOR DE PRESION SECTOR O1 %IW2.7 
24 SENSOR DE PRESION SECTOR O2 %IW3.0 
25 DETECTOR DE FLUJO PISO 1 %IW3.1 
26 DETECTOR DE FLUJO PISO 2 %IW3.2 
27 DETECTOR DE FLUJO PISO 3 %IW3.3 
28 DETECTOR DE FLUJO PISO 4 %IW3.4 
29 DETECTOR DE FLUJO PISO 5A %IW3.5 
30 DETECTOR DE FLUJO PISO 5B %IW3.6 
31 DETECTOR DE FLUJO PISO 6A %IW3.7 



























ITEM DESCRIPCION UBICACIÓN SALIDA 
1 RESET DE ALARMAS SECTOR A %Q0.0 
2 RESET DE ALARMAS SECTOR B %Q0.1 
3 RESET DE ALARMAS SECTOR C %Q0.2 
4 RESET DE ALARMAS SECTOR D %Q0.3 
5 RESET DE ALARMAS SECTOR E %Q0.4 
6 RESET DE ALARMAS SECTOR F %Q0.5 
7 RESET DE ALARMAS SECTOR G %Q0.6 
8 RESET DE ALARMAS SECTOR H %Q0.7 
9 RESET DE ALARMAS SECTOR I %Q0.8 
10 RESET DE ALARMAS SECTOR J %Q0.9 
11 RESET DE ALARMAS SECTOR K %Q0.10 
12 RESET DE ALARMAS SECTOR L1 %Q0.11 
13 RESET DE ALARMAS SECTOR L2 %Q0.12 
14 RESET DE ALARMAS SECTOR M1 %Q0.13 
15 RESET DE ALARMAS SECTOR M2 %Q0.14 
16 RESET DE ALARMAS SECTOR N1 %Q0.15 
17 RESET DE ALARMAS SECTOR N2 %Q5.0 
18 RESET DE ALARMAS SECTOR O1 %Q5.1 
19 RESET DE ALARMAS SECTOR O2 %Q5.2 
20 VALVULA SOLENOIDE SECTOR A %Q5.3 
21 VALVULA SOLENOIDE SECTOR B %Q5.4 
22 VALVULA SOLENOIDE SECTOR C %Q5.5 
23 VALVULA SOLENOIDE SECTOR D %Q5.6 
24 VALVULA SOLENOIDE SECTOR E %Q5.7 
25 VALVULA SOLENOIDE SECTOR F %Q5.8 
26 VALVULA SOLENOIDE SECTOR G %Q5.9 
27 VALVULA SOLENOIDE SECTOR H %Q5.10 
28 VALVULA SOLENOIDE SECTOR I %Q5.11 
29 VALVULA SOLENOIDE SECTOR J %Q5.12 
30 VALVULA SOLENOIDE SECTOR K %Q5.13 
31 VALVULA SOLENOIDE SECTOR L %Q5.14 
32 VALVULA SOLENOIDE SECTOR M %Q5.15 
33 VALVULA SOLENOIDE SECTOR N1 %Q6.0 
34 VALVULA SOLENOIDE SECTOR N2 %Q6.1 
35 VALVULA SOLENOIDE SECTOR O1 %Q6.2 












































Programa en TWIDO para salidas del PLC – Reset de Alarmas 
Figura 27 
 























PROGRAMA LABVIEW PLC 
 
 
El caudal y presión serán supervisado por indicadores analógico, la presión será 
comparada con la requerida en el sistema, y emitirá un indicador visual en la 
pantalla cuando esta esté fuera del rango establecido, el caudal se visualizará en 
todo momento, cuando exista un incidente en el panel frontal que se muestra en la 
figura se emitirá un indicador visual: 
 




































Se puede apreciar que, si se baja la presión por debajo de 1 que el set point 
determinado para los rociadores, se enciende el indicador visual del sector L no 

























Si ocurriera algún desplazamiento se genera inmediatamente una señal de alerta 
también con indicadores visuales, se muestra un ejemplo forzando una señal de 
caudal en el programa, para apreciar su comportamiento: 
 
 
Figura  30 
 























Se estableció un solenoide de acuerdo a como se puede apreciar el panel frontal, 
este podrá controlar el solenoide que cierra el flujo de agua a disposición para su 
control, mediante el botón en la base de esta: 
 
 
Figura  31 
 




Control de alarmas, se ha graficado un panel que representa la instalación física de 
estas en el hospital, este bloque trabajara directamente con el panel de la central 
contra incendios, los botones reset que se han establecido sustituirán los reset 
físicos de la central (no se pretende eliminar los reset de la central, trabajaran en 
paralelo), el panel generado emitirá una señal visual dentro de la pantalla cuando 

























Figura  32 
 
























Figura  33 
 
 























3.3.- Determinar los gastos del sistema SCADA para el sistema contra 
incendios del Hospital Regional de Lambayeque 
 















MODULO DE AMPLIACION 
ANALOGICO DE 8 ENTRADAS, 16 O 





AMPLIACION TWIDO 8 RELES 
MODULO 8S RELE 
TWDDD08TT 1 










































































































SENSOR DE PRESION SECTOR B 120 240 
SENSOR DE PRESION SECTOR C 80 160 
SENSOR DE PRESION SECTOR D 70 140 
SENSOR DE PRESION SECTOR E 70 140 
SENSOR DE PRESION SECTOR F 50 100 
SENSOR DE PRESION SECTOR G 70 140 
SENSOR DE PRESION SECTOR H 70 140 
SENSOR DE PRESION SECTOR I 80 160 
SENSOR DE PRESION SECTOR J 80 160 
SENSOR DE PRESION SECTOR K 100 200 
SENSOR DE PRESION SECTOR L 70 140 
SENSOR DE PRESION SECTOR M 70 140 
SENSOR DE PRESION SECTOR N1 80 160 
SENSOR DE PRESION SECTOR N2 80 160 
SENSOR DE PRESION SECTOR O1 90 180 
SENSOR DE PRESION SECTOR O2 90 180 




















VALVULA SOLENOIDE SECTOR B 120 240 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR C 80 160 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR D 70 140 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR E 70 140 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR F 50 100 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR G 70 140 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR H 70 140 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR I 80 160 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR J 80 160 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR K 100 200 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR L 70 140 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR M 70 140 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR N1 80 160 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR N2 80 160 
VALVULA SOLENOIDE SECTOR O1 90 180 





















































DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO TOTAL 
PLC     
PLC COMPACTA AC 24E/16S RELE ETHERNET UNID 1 1186.27 S/ 1,186.27 
MODULO DE AMPLIACION ANALOGICO DE 8 ENTRADAS, 16 









AMPLIACION TWIDO 8 RELES MODULO 8S RELE UNID 1 302.98 S/ 302.98 
AMPLIACION TWIDO 16 RELES UNID 1 441.74 S/ 441.74 
ACTUADORES Y SENSORES     
VALVULA DE BOLA VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T UNID 17 6754.42 S/ 114,825.14 
ACTUADOR GIRATORIO DFPD-240-RP-90-RD-F0710 UNID 17 1427.59 S/ 24,269.03 
SENSOR PRESIÓN SPAN SPAN-P16R-G18M-PNLK-PNVBA-L1 UNID 17 533.76 S/ 9,073.92 
CABLES    S/ - 
NH-80 2.5 mm2 m 2780 1.3 S/ 3,614.00 
NH-80 4 mm2 m 2780 2.2 S/ 6,116.00 
SOFWARE     




En cuanto a la instalación se dispuso el costo por personal y disposición de tiempo, 
la instalación de los solenoides y sensores tendría un tiempo estimado de 1 mes 




PERSONAL CANTIDAD COSTO TOTAL 
Ingenierio supervisor 1 S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 
Capataz 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 
Operario 2 S/ 2,000.00 S/ 4,000.00 
Peon 3 S/ 1,200.00 S/ 3,600.00 
   S/ 13,600.00 
 
 




Materiales S/ 163,708.00 
Personal S/ 13,600.00 






































































La presente investigación se plantea para aumentar el sistema de control y 
monitoreo del sistema contra incendios de Hospital Regional de Lambayeque, en 
esta investigación enfocamos un sistema de control y adquisición de datos SCADA 
por sus siglas en inglés para que realice las funciones de monitoreo de las alarmas 
o incidentes que ocurran en el hospital con respecto a su sistema contra incendios. 
El objetivo fue desarrollar un sistema SCADA que monitoree alarmas y sensores 
de humo los cuales se controlan desde una central de control marca Bosch ubicada 
en la caseta de control del hospital, el sistema SCADA que se desarrolló busca 
trabajar en conjunto con esta case central la cual solo indica por medio del parpadeo 
de un indicador luminoso que un grupo de alarmas se ha activado, queda por parte 
del personal interpretar dicha señal para saber qué área y que podría ocurrir, el 
sistema SCADA desarrollado busca ser más preciso en cuanto a esta 
interpretación, monitoreando también las alarmas pero indicando los sectores 
donde hubo la ocurrencia, también se incluye una etapa de control en cuanto al 
caudal de agua que llega a los aspersores, no se puede limitar el flujo de agua a 
ellos por que el sistema esta dimensionado para que estos tengan las condiciones 
necesarias de funcionamiento es decir presión y caudal requeridos, el sistema se 
acondiciono para cerrar desde la central de control equipos solenoides colocados 
en los ingresos del fluido a cada bloque de rociadores, esto permite controlar 
ocurrencias resultados de falsos positivos. 
 
En concordancia con el aporte brindado por Naranjo y Salazar (2015) para poder 
determinar un sistema SCADA idóneo se debe conocer los dispositivos a 
monitorear, en nuestro caso son los sensores de humo que determinan el 
accionamiento de los aspersores los cuales son controlados por la central y 
monitoreados por el sistema SCADA desarrollado, aparte se incluyó el monitoreo 
de sensores de presión que emiten señales análogas y son captadas por bloques 
de auxiliares en el PLC los cuales deben trabajar con las mismas características 
que los sensores. De la misma manera durante el desarrollo de la tesis el aporte de 
estos investigadores se vio evidenciado al no encontrar tecnología antigua en el 
mercado, llegando a concluir que mantener una actualización de proveedores es 
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muy importante en estos proyectos, ya que la tecnología en el área de control 
avanza de manera muy rápida cada vez con mayores aplicaciones y con menores 
costos. 
 
También la concordancia con Borbor (2017) ya que al presentarse el monitoreo de 
manera más clara de los parámetros que requiere el sistema contra incendios se 
puede determinar conclusiones sobre el funcionamiento de dicho sistema, tenemos 
que ser conscientes que a diferencia de otros procesos que se pueden monitorear 
y controlar con un sistema SCADA el elegido por esta investigación que es un 
sistema contra incendios es de suma importancia, ya que a diferencia de una falla 
en una empresa industrial que solo incurre en pérdidas económicas, en este caso 
un fallo del sistema incurrirá en pérdidas en la mayoría de veces, humanas, por lo 
tanto saber que existen los parámetros indicados para que los dispositivos 
funcionen a su mejor capacidad durante un siniestro no podría darse sin un 
monitoreo detallado así como lo proporciona el sistema SCADA. 
 
En contra parte con Leyva (2013) que concluye en su investigación que la inclusión 
del sistema SCADA mejora el proceso solo podríamos asumirlo en nuestra 
investigación por las conclusiones de ella que se generaron de manera descriptiva 
y no experimental, ya que la misma teoría establece que el sistema SCADA es uno 
de los mejores aportes para el control y monitoreo de procesos, concluirlo tan 
contundentemente como lo hiso este investigador se podría hacer ya que no 
tenemos como él resultados físicos que abalen este criterio que se establece en 
esta investigación de manera teórica. Continuar con la investigación seria a nuestro 
parecer redundante, ya que solo para demostrar la eficiencia del sistema se tendría 
que aislar ciertas zonas del hospital donde esté instalado el sistema, y realizar 
pruebas experimentales, lo que sería sumamente costoso. 
 
Al igual que lo menciona Arteaga, Onofre y Solache (2009) en su investigación la 
automatización en los sistemas contra incendio se limita mucho por el tema de 
normativa, las condiciones de operación, de establecer las responsabilidades o 
nivel de automatismo no se pueden determinar sin una normativa que restrinja los 
niveles de automatización o establece los límites mínimos o máximos de control, es 
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decir que se puede apreciar un vacío en cuanto a normas en esta área. La 
normatividad en las áreas de automatización, control y monitoreo son muy poco 
concretas o inexistentes en mucho de los casos, la caídas de tensión respecto a 
los sensores de señales digitales o analógicas, prácticamente no existe, los 
parámetros que se deben controlar así como los errores en las señales septpoint 
quedan mucho al criterio técnico lo que hace complicado tomar una decisión 
concreta cuando se debe establecer algún rango de error en las medidas que 
permitan el accionar de los actuadores. 
 
Tomando la conclusión de Robles, Caputo y Sanchez (2012) partiendo de esto se 
estableció el autómata programable como comunicación entre el Harward y el 
Sofware del proceso, ya que según la explicación de ellos la comunicación es muy 
importante para el éxito del proceso en nuestro caso para el éxito del control y 
monitoreo del sistema contra incendio del hospital, el PLC es un dispositivo mucho 
muy potente o de una gran gama de aplicaciones con herramientas idóneas para 
el tema de automatización y con una amplia gama de módulos adicionales que 






- Se estableció el inventario del sistema contra incendios actual, que cuenta con 1 
central de control, 107 estaciones manuales, 671 sensores de humo, 102 sensores 
de temperatura y 107 luces estroboscopias, estos están repartidos en todas las 
áreas del hospital, el sistema hidráulico está constituido por 1 electrobomba tipo 
Jockey centrifuga de 5 hp trifásico a 220V para las pérdidas de carga cuando el 
sistema no está en funcionamiento 1 motobomba diésel marca Clarke que solo se 
accionara durante algún incidente en el hospital. 
- El sistema SCADA considero como comunicación un PLC TWDLCDE40DRF, con 
4 módulos de entradas analógicas TWDARI8HT de ocho entradas, 1 módulo 
TWDAR08TT de cuatro salidas digitales y 1 módulo TWDDD016TK de 16 salidas 
digitales, el sistema SCADA supervisara el caudal y presión por medio de 
indicadores analógicos, se controlarán las alarmas y luces estroboscópicas por 
sectores considerándose 19 de ellos. 
- Es gasto económico es de S/. 163 708.00 en materiales, S/. 13 600.00 en 
instalación lo que hace un total de S/. 177 308.00, en la inversión para el sistema, 
no se puede realizar una evaluación ya que el gasto está justificado por que las 
pérdidas serian en cuantiosas si se da el siniestro sin contar que si se pierden vidas 





- El inventario debería marcarse y tenerse como dato en la central y establecer 
un protocolo que determine su funcionabilidad. 
- Se debe implementar el sistema y monitorear la instalación generando un 
registro de este monitoreo lo que provocara una estadística en cuanto al 
funcionamiento de los sistemas hidráulicos, así como pruebas esporádicas 
podrían determinar el funcionamiento en conjunto del sistema. 






1. Peru21, https://peru21.pe/lima/essalud-reabre-manana-hospital-castilla-incendio- 
galeria-nicolini-378305 
2. Sin Embargó http://www.sinembargo.mx/11-08-2015/1446984 




4. ARVIZU, Rafael. Automatización del proceso de producción: tortilla Doritos. Para 
obtener el grado de doctor de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Lima – Perú: Escuela 
Profesional de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. 2011. 82pp. 
 
5. CALDERON, Jorge. Control y monitoreo SCADA de un proceso experimental, 
utilizando PLC Siemens S7-300 y software LABVIEW. Para la escuela de 
Ingeniería Eléctrica. Tesis (Ingeniero Electricista). México D.F: Universidad 
Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería. 2009. 68pp. 
 
6. CERRADA Mario. Diagnóstico de fallas basado en modelos: Una solución factible 
para el desarrollo de aplicaciones SCADA en tiempo real. Revista Ciencia e 
Ingeniería, 2011. 32(3), 163-172. 
 
7. CORDOBA Ernesto, Manufactura y Automatización, revista de investigación. 10 
pp. 
8. Fichas técnicas de Schneider electric. Modicon M241 Logic Controller Hardware 




9. Fichas técnicas de Schneider electric. Sensores Osisense Hardware Guide. 
















12. GUTIERREZ, José. Automatismos Eléctricos Industriales. 2009. 120pp, ISBN: 
9681860535 
 
13. LEYVA, Ysaac. Diseño de un sistema de control para el proceso de limpieza de la 
pared de las botellas y diseño de un sistema de inspección de código impreso en 
botellas producidas en la línea crones. Para la escuela de Ingeniería Electrónica. 
Tesis (Ingeniero Electrónico). Trujillo – Perú: Universidad Privada Antenor Orrego. 
Facultad de Ingeniería. 2013. 72pp. 
 
14. PENIN, José. Aplicaciones y funcionamiento de Sistemas SCADA 2° edición 
actualizada. 2012. 140p. ISBN: 1815-5901. 
 
15. RODRIGUEZ Aquilino. Sistemas SCADA. 3. a edición. Gran Vía de les Corts 
catalanes, 594- 08007 Barcelona, 2012. 89 pp. ISBN: 9788426717818 
 
16. ROBBINS Allan, MILLER Wilhelm. Análisis de circuitos. 4 .𝑎 Ed. México. D.F: 
Cengage Learning, 2001. 964 pp. ISBN: 9786074813678. 
 
17. RUEDAS Carlos, Automatización Industrial y Áreas de Aplicación para la Ingeniería, 









































































































Nombre: Pérez espinal kelvin 
Cargo: Operado 
Duración en el puesto: Seis mese 
Importancia del entrevistado para la investigación 
 
 
1. ¿Qué tipos de alarma conoce que existan en el Hospital? 
 
 
 Sensores de humo 
 Sensores de temperatura 
 Luces estroboscópica 
 Estaciones manuales 
 Panel de alarma 
 
 
2. Cuáles son los procedimientos que se deben de tomar para cada 
alarma. 
 
Identificar el sonido de la alarma y tomar las precauciones necesarias, si es algo 
grave hacer la evacuación del personal. 
 
3. ¿Cuántas veces durante el tiempo que lleva laborando ha escuchado una 
alarma, podría explicar cómo sucedió? 
 
Se llenara por el investigador para justificar el por qué se está 
realizando la entrevista a dicha persona 
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2 veces Por partículas de polvo y una vez por cruce en los terminales del equipo 
por insectos. Total una veces. 
 
3 ¿Sabe que detectan los sensores que saltan las alarmas? 
 
 
 Sensores de humo 
 Sensores de temperatura 
 Estaciones manuales 
 Luces estroboscópicas 
 
 
4 ¿conoce las ubicaciones de los sensores y de las alarmas? 
 
 
Cuarto de máquinas, cocina, pasadizos, incinerador, laboratorios, admisión, 
Área de emergencia, consultorios, almacenes, auditorio, áreas de residencia, sub 
estación, grupo electrógeno. 
 
5 ¿Qué opina del control que se tiene en el sistema de alarmas contra incendio. 
 
 
Es un control necesario indispensable que permite salvar la vida del as personas, 
que se ubican en los lugares de siniestro. 
 
6 ¿se realizan simulacros con el sistema contra incendios? 
 
 
Si se realizan, cada 6 meses. 
 
 
7 ¿Qué áreas del hospital se saturan de gente? 
 
 
Emergencia, admisión y consultorios. 
 
 
8 ¿Qué tan rápido puede propagarse un incendio? 
 
 
Según los ambientes, laboratorio, cocina y subestación. 
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9 ¿Qué tipos de incendio pueden ocurrir en el hospital? 
 
 
Cortocircuito, pruebas químicas, incinerador, patios de tanque de glp, cocina, 
lavandería. 
 
10 ¿Cómo se les capacita en cuanto a las medidas contra incendio? 
 
 
Controlar la calma, identificar el tipo de incendio para llevar el tipo de extinguidor 
adecuado, conocer las vías de evacuación, brindar los primeros auxilios. 
 
 
11 ¿Conoce a los encargados del mantenimiento y control del sistema contra 
incendio? 
 




12 ¿Cada cuánto tiempo se realiza mantenimiento al sistema contra incendios? 
 
 
Cada tres meses 
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Nombre: Huatay Fernández Fernando 
Cargo: Técnico electricista 
Duración en el puesto: Seis años 
 
 
Importancia del entrevistado para la investigación 
 
 
1. ¿Qué tipos de alarma conoce que existan en el Hospital? 
 Sensores de humo 
 Sensores de temperatura 
 Luces estroboscópica 
 Estaciones manuales 




2. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben de tomar para cada 
alarma? 
Verificar donde se inicia la alarma, si es una falsa alarma verificar el 
dispositivo. 
Como también resetear el panel de control, si es un incendio real se 
Procede la evacuación del lugar. 
 
 






4. ¿Sabe que detectan los sensores que saltan las alarmas? 
 Sensores de humo 
 
Se llenara por el investigador para justificar el por qué se está 
realizando la entrevista a dicha persona 
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 Sensores de temperatura 
 Estaciones manuales 




5. ¿conoce las ubicaciones de los sensores y de las alarmas? 




6. ¿Qué opina del control que se tiene en el sistema de alarmas contra 
incendio? 
Es un control necesario indispensable que permite salvar la vida de las 
personas que se ubican en los lugares de siniestros. 
 
 
7. ¿se realizan simulacros con el sistema contra incendios? 




8. ¿Cuántas veces ha sonado una alarma como un falso positivo? 




9. ¿Qué áreas del hospital se saturan de gente? 




10. ¿Qué tan rápido puede propagarse un incendio? 




11. ¿Qué tipos de incendio pueden ocurrir en el hospital? 
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12. ¿Cómo se les capacita en cuanto a las medidas contra incendio? 
Controlar la calma, identificar el tipo de incendio para llevar el tipo de 










14. ¿Cada cuánto se realiza mantenimiento al sistema contra incendios? 
Cada tres a seis meses dependiendo las áreas 
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Nombre: Seminario Vinces Jorge 
Cargo: coordinador de servicios de caldera y salón de maquinas 
Duración en el puesto: Seis años 
 
 
Importancia del entrevistado para la investigación 
 
 
1. ¿Qué tipos de alarma conoce que existan en el Hospital? 
 Sensores de humo. 
 Sensores de temperatura. 
 Luces estroboscópica. 
 Estaciones manuales. 
 Panel de alarma. 
 Alarma de abastecimiento de agua. 
 Alarma de oxígeno. 
 Alarma de central de vació. 
 Alarma de gas medicinal. 
 Alarma de auto clave de esterilización. 
 
 
2. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben de tomar para cada 
alarma. 
Identificar el sonido de la alarma y tomar las precauciones necesarias, si es 
algo grave hacer la evacuación del personal. 
 






4. ¿Sabe que detectan los sensores que saltan las alarmas? 
 
Se llenara por el investigador para justificar el por qué se está 
realizando la entrevista a dicha persona 
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 Sensores de humo 
 Sensores de temperatura 
 Estaciones manuales 




5. ¿conoce las ubicaciones de los sensores y de las alarmas? 
Cuarto de máquinas, cocina, pasadizos, incinerador, laboratorios, 
admisión, 
Área de emergencia, consultorios, almacenes, auditorio, áreas de 
residencia, sub estación, grupo electrógeno. 
 
6. ¿Qué opina del control que se tiene en el sistema de alarmas contra 
incendio. 
El control es adecuado en cualquier emergencia 
 
7¿se realizan simulacros con el sistema contra incendios? 




8. ¿Cuántas veces ha sonado una alarma como un falso positivo? 
Si una vez. 
 
 
9. ¿Qué áreas del hospital se saturan de gente? 
El área de admisión. 
 
 
10. ¿Qué tan rápido puede propagarse un incendio? 




11. ¿Qué tipos de incendio pueden ocurrir en el hospital? 




12. ¿Cómo se les capacita en cuanto a las medidas contra incendio? 
Controlar la calma, identificar el tipo de incendio para llevar el tipo de 




13. ¿Conoce a los encargados del mantenimiento y control del sistema 
contra incendio? 




14. ¿Cada cuánto se realiza mantenimiento al sistema contra incendios? 





Fichas técnicas de componentes a comprar 
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